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_ Projektowana sie¢ energetyczna n.n. oswietlenia ul. Skrzyszowskiej (boczna) Pi=0,7kW |
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- projektowany stup o$wietlenia ulicy CS60-80/3 (h=9m) z oprawg o$wietleniowa LED Advision
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UWAGA
1. We wskazanych miejscach przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych
2. W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzi¢ FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA
przekopem kontrolnym, a prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem L . 44-341 Gotkowice, SKALA DATA NR RYS.
3. Przestrzegaé zalecen podanych w uzgodnieniach branzowych, ZUD i P7 ——— -nr m*CUm Om<<_®=m3_0<<m©0 - m _ r M_ _\MWNMMMV 473.05.63
uzgodnieniach wtascicielami posesji przez ktére przechodzi inwestycja - L. . - -05-09,
4. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach CS60-90/3 - J\U m*CUm Ow<<_®=®:_0<<m~©0. . “IOLmK — wﬂﬂ@.ﬂ%”ﬂmhﬂw pl m“ O &.
przerwaé prace i uzgodnic¢ kolizjge z wtasciwymi stuzbami technicznymi. FBw-150 _—— - J\U fundamentu m*CUm Om<<_m=m3_0<<m©0 - - —— — 11.2013 -
5. Prace wykona¢ zgodnie z normg N-SEP 004 www instal-projekt net pl
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OSWIETLENIE ULICY OPRACOWAL | J. Blateck

(VAZWA PROJEKTU  pooJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SIECI

OSWIETLENIA ul. SKRZYSZOWSKA (boczna) w WODZISLAWIU SLASKIM
OJEKTOWAER In2. D. Biatecki

IRYSUNEK nr upr. SLK/0940/PWOE /05
Schemat ideowy instalacji oswietlenia ulicy — obwéd 2

wwesror | Miasto Wodzislaw Slaski, Urzad Miasta w Wodzislawiu S, ul. Boguminska 4

Loxauzacsa | Wodzistaw Slaski, ul. Skrzyszowska, dzialki 1371/35, 1374/35, 284/35, 1370/35




